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BANDEJA Ch° G° 200x50PASE LOSA:
2 CAÑO PVC Ø 63
1 CAÑO PVC Ø 25
SELLAR CON
POLIURETANO
SALINIZADO.

Alimentación
Equipos de Aire
Acondicionado

BANDEJA
Ch° G° 200x50

 1     PASE PARED:
2 CAÑOS PVC Ø 63 + 1 CAÑO PVC Ø 25
PERFORAN LA PARED CON PENDIENTE HACIA
EL EXTERIOR. SELLAR CON POLIURETANO
SALINIZADO.
VINCULACIÓN CON UNIDADES EXTERIORES
VRV UBICADAS EN LA TERRAZA

1   PASE PARED

1  PASE PARED

desde TDP
STX 3x70+35
PE 35 mm2

TAA

VRV 1

VRV 2

STX 2X2,5 +
PE (2,5 mm2)

STX 4X4
STX 2X2,5
PE (4 mm2)

VRV 3

STX 4x16 +
STX 4x4 +

2 x STX 2x2,5 +
PE (16 mm2)

STX 3x25+16 +
STX 4x16 +
STX 4x4 +

3 x STX 2x2,5 +
PE (16 mm2)

STX 4x16 +
STX 2x2,5 +
PE (16 mm2)

STX 2X2,5 +
PE (2,5 mm2)

STX 2X2,5 +
PE (2,5 mm2)

1,65

Conversa Metálica Existente
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