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CIRCULAR CON CONSULTA Nº 17 

INSTALACION CONTRA INCENDIO 

1 - A la cañería en vez de colocar HºG bajo carpeta en piso según plano. Se puede colocar cañería 
IRAM 2502 bajo losa. 

1 - La cañería de incendio se realizará con caños de acero SCHEDULE 40 pintados con dos manos de 
esmalte sintético color bermellón. Su distribución horizontal se realizará bajo estructura piso de 
Planta baja. 

 


