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CIRCULAR CON CONSULTA Nº 7 

1- En cuanto a muros que dan al exterior, ¿todos ellos llevan una terminación con pintura? La 

consulta se enmarca en la aclaración que aparece en las determinaciones de muros en la que 

aparece revestimiento tipo Iggam, pero luego no se le asigna a ningún muro. Por lo que tenemos 

en cuenta que los muros que dan al exterior (salvo cuando se indique su terminación con 

revestimiento mosaico veneciano), ¿se realizará revoque grueso + fino + impermeable y pintura? 

1- Los muros exteriores poseen diferentes tipos de terminaciones superficiales, además de los 

tabiques de hormigón con terminación a la vista y paños de aberturas, existen superficies 

con revestimiento del tipo veneciano y donde quedarán muros sin este tipo de 

revestimiento llevarán terminación final con revoque fino y pintura Látex para exteriores. 

2- En las escaleras de Patio en PB (PB05) como en sala de lectura (PB11), no están definidos los 

tramos de baranda que corresponden a los laterales de la escalera. Favor de aclarar los mismos. 

2- Ver ARQ 04 DET06 y ARQ04 DET09. 

3- En el Hall Institucional en PA, ¿el cielorraso es Hº Visto o independiente? 

3- Ver respuesta 11-D en Circular con Consulta Nº 1. 

4- En cuanto a las aberturas en la sala biblioteca-informática, en PB se detalla una FV09 y en PA 

en el mismo lugar una FV10, ¿cuál corresponde? 

4- La abertura que corresponde a dicho sector es la FV09, siendo la FV10 el frente de ingreso 

al local de venta de Planta Baja. Ver  

5- ¿Se puede aclarar donde se localiza la abertura PA02, FV12, FV12', FV13, FV13', BA07, BA12 Y 

BA13? Ya que aparecen en planillas de aberturas, pero no logro localizarlas en planta. 

5- La abertura PA02 y BA07 no se proveerán ni colocarán en esta etapa, la FV12 y 12¨, FV13 y 

FV13¨ son las aberturas que resuelven las esquinas en el local SUM. La baranda BA 12 define 

el acceso desde el sector de estacionamiento, ver ARQ01-ARQ02 y BA13 se encuentra entre 

la plaza y el Hall, ver ARQ03-ARQ21. 

 


